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ул.It.Маркса,9б
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<Суксунская коммунальная служба)>
(МУП (СКС>)

окпо 72195506
огрн 1045902180532

Исх. от 24.05.2023 r. J\Ъ 77
На Jф от

бl4990 г. Пермь, ул. Попова, 1t
Министерство природньтх ресурсов
Пермского крм
И.О. Зам. министра природньж
ресурсоз
лесного хозяйства и экологии
Пермского края
Л.Б. Третьякову

Предоставляем Вам отчеты о выпопнении условий использования водного объекта фека

Сылва) за 1 квартал 2023 года,по форме 3.3 с пояснительной запиской.

Отчет о выполнении условий водопользования, отчет о выполЕении плана водоохранньтх

мероприятий, дополнительнаrI форма отчетности, отчет по форме 3.2, план водоохранньD(

мероприятий на 202t,2025 годы отправлены ранее.

Приложения:

1. Отчет по форме 3.3 за 1 квартал 2023г. - на 1 л. в 1 экз.
2. ПояснительнаJI записка.

Штинов С.Н т. 8342'1 532206
м.89026487274

Щиректор МУП кСК .Щ.А, Гомзяков
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пояснительная записка
к отчету по форме З.2,,3.3 за 1 квартал 2023 года.

По условиям использования части р. Сылва на 133,0 км от устья водотока, Решение о
предоставлении водного объекта в пользование, государственный регистрационный }ф 59-
l0.01.01.008-P-PCBX-C-202I-07892/00 от l2.03.2021г. выдано до 12.03.204tr,, водопользователь МУП
кСуксунская коммунальнаJI служба> провел учёт объёма и качества сточных вод.

Качество воды р. Сылва регламентируется выцеуказанным решением. Качество сточной воды

регламентируется нормативами допустимого сброса утвержденными в МУП кСКС> 04.05.2018г.
МУП кСКС> согласно программе,контроля сточных вод, определение качества сточньIх

вод проводило - ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае", договор NsЦМ
00458-Д122 от 27 .0l,22r.

На очистные сооружения поступают только хозяйственно-бьrговые и фекальные
стоки, При норме (разрешённый сброс) 29,6З55 тыс м'. за квартал и lЗj20l м'/час, фактически
за отчётный периол поступило 20,З27| rur. м3 или9,47 м3/час. При этом проектнаJI мощность
58,33 - l 12,5 м'/час. В связи с этим увеличилось время пребывания сточных вод в емкостях
очистных сооружений, что влияет отрицательно на результаты очистки:
Аммоний-ион - при норме 0,5 мг/дм3 показатель фактически 9,5 мг/дм3;
БПК5.- при норме 2,1 мг/дм3 показательфактически 3,57 мг/дм3;
Взвешенные ве-ва .- при норме 42 мг/дм3 показатель фактически 62,8'7 мг/дм3;
Железо - при норме 0,1 ,мг/дм3 показаrель фактически 1,72 мг/дм3;
Нитрит- анион - при норме 0,08 мг/дм3 показатель фактически З,94 мг/дм3.
Сульфат- анион при норме 100,00 мг/дм3 показатель фактически 25|,б7 мг/дм3;
СухоЦ остаток (общая минерализачия) при норме 742 мrlдм3 показаrель фактически'767,6'7
мг/дм';
ХПК при норме 45 мг/дм3 показатель фактически 45,З9 мг/дм3;

В 1 квартале на очистных сооружениях. Поддерживалась работа аэролифтов.
Проволилась чистка песколовок, ,Щля оптимаJIьной работы биологической очистки постоянно
регулируется процесс подачи воздуха.

согласовано:

Щиректор МУП кСК Д.А. Гомзяков

7-щq;


