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Муниципальпое унитарное предприятие

кСуксунская коммунальная служба>>
(МУП (СКС))

614990 г. Пермь, ул. Попова, 1l
Министерство природных ресурсов
Пермского края
Зам. министра природньrх ресурсов
лесного хозяйства и экологии
Пермского края
В.В. Скворцову

Исх. от 06.02.2024.г, JФ22
НаМ_от

прелtlотавляем Вам отчеты о выполнении условий использовЕlIIия водного объекта фека

Сылва) за 4 кварташ 202З года, по форме 3,3 с пояснительной запиской.

Отчет о выполнении условий водопользования, отчет о выполнении плана водоохрilIньD(

мероприятий, дополнительнм форма отчетности, отчет по форме 3.2. были высланы ранее.

Приложения:

l. Отчет по форме З,3 за4 квартал 2023г.- на l л. в l экз.
2. Поясните:rьная записка,

дIиректор муп .*О 
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гомзяков

Штинов С. Н т. 8342'7 532206
м. 89026487274
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пояснительная записка
к отчету по форме 3.2., З,З за 4 квартал 2023 года.

По условиям использования части р. Сылва на 133,0 км от устья водотока, Решение о
предоставлении водного объекта в пользование, государственный регистрационный Ns 59-10.01.01.008_
р_рсвх-с-2021-07892100 от l2.0з.2021г. выдано до 12.03.204lг., водопользователь МУП <Суксунская
коммуна,тьная с,тухtба) провел учёт объёма и качества сточных вод.

качествtl воды р. Сылва регламентируется вышеуказанным решением. Качество сточной воды
реглап,Iентируется нормативами допустимого сброса утвержденными в МУП (СкС) 04.05.2018г.

муп (скс) согласно программе контроля сточных вод, определение качества сточных вод
проводило _ ФБуЗ "I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском Kpaell, договор мцм о0292-д/2з
от l 7.0l ,23 г.

На о,lрtстtlые сооружения постУпают только хозяйственно-бытовые и фека_пьные стоки.
При норме (разрешённый сброс) 27,8з T"lc м1 за квартал и |2,6 м3/час, фактически за отчётный
период поступило 2з,750 тыс м3 или 10,75 м3/час. При этом проектная мощность 58,33 - 1l2,5
м'/час. В связи с этим увеличилось время пребывания сточных вод в емкостях очистных
сооружений, что влияет отрицательно на результаты очистки:
Аммоний-ион - при норме 0.5 мг/дм' показатель фактически 46,17 мг/дм3;
БПк5,- при нор\4е 2.1 мг/дм' показатель фактически 6.7 мг/дм3;
Взвешенные Be-I]a .- прl{ Hopмs 42 Мгlдм' показатель фактически 46,13 мйм3;
Железо - при норме 0,1 мг/дм'показатель фактически 1,4lмг/дм3;
Нитрит- анион - при t{opмe 0,08 мг/дм3 показатель фактически 43,97 мг/дмЗ.
СПАВ- цри норме 0,57 мг/дм3 показателъ фактически 0,8 мг/дм3.
Сульфат- анион при норме 100,00 мг/дмj показатель фактически 184,33 мг/дм3;

проволится очистка территории очистных сооружений, очистка водоохранной зоны.
поддерживалась работа аэролифтов. ,щля оптимальной работы биологической очистки постоянно
регулируется проrIесс подачи воздуха.

согласовано:

!иректор МУП <СКСа2 А. Гомзяково!.-
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